Znak sprawy: ZUO/102/034/2021/GT Szczecin, 27 maja 2021 r.
Zaktad Unieszkodliwiania Odpaddw Sp. z 0.0.
ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin
Wykonawcy uczestniczacy

w postepowaniu

Dotyczy: zaproszenia do skftadania ofert w postepowaniu ponizej 130 000 zt na dostawe
zestawow naprawczych i elementéw wyposazenia do pomp dozujgcych w Zaktadzie

Unieszkodliwiania Odpadéw w Szczecinie”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW

Pytanie nr 1
W nawigzaniu do ww. postepowania prosze o podanie numerdéw katalogowych pomp

lub wystanie zdje¢ tabliczek znamionowych pomp z czesci |.

QOdpowiedz na pytanie nr 1

Zamawiajgcy przekazuje w zatgczeniu zdjecia tabliczek znamionowych.

Pytanie nr 2
cze$é 1 - czy wszystkie pompy dozujgce DDC 6-10 AR sg w wykonaniu materiatowym PVC

(gtowica z PVC)/VIC, czy tez pompa z poz. 2 jest rzeczywiscie w wykonaniu PV(gtowica
z PVDF)/VIC?

Odpowiedz na pytanie nr 2

W Opisie Przedmiotu Zamoéwienia dla czesci nr 1 w punktach 1, 2, 3 zostaly
wyszczegdlnione wymagane zestawy naprawcze dla poszczegélnych wykonan gtowic pomp

dozujgcych i takie nalezy dostarczyc.

Pytanie nr 3
cze$¢ 2 - czy do pompy FilDrop faktycznie potrzebujg Panstwo korpusu pompy? Taki korpus

zawiera w konstrukcji naped i kosztuje tyle, co nowa pompa. Prosze o informacje,
czy nie chodzi tu o gtowice - ktdra jest naturalnym elementem wymiennym w pompach tego

typu.
Odpowiedz na pytanie nr 3

W Opisie Przedmiotu Zamoéwienia Zamawiajacy wymaga dostarczenia zestawu gtowicy,

na rysunku oznaczone jako ,corpo pompa” — zawierajacy: gtowica (,corpo pompa M ,AMS/T”
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6X8 PVDF+FP+CE+RINFORZO”), o-ring, 4 szt. $rub z podktadkami i kapturkami gumowymi,
ptyta tylna stalowa, dolny filtr (,filtro di fondo”), zawor wtryskowy (,valvola iniezione”).

Zamawiajgcy dokonuje zmiany w opisie przedmiotu zaméwienia.
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Pytanie nr 4
Cze$¢ 4 - czy Zamawiajgcy dopusci dostawe elementéw zaworéw w miejsce catych nowych

zaworéw pomp B913-398N3?
OdpowiedZ na pytanie nr 4

Zamawiajgcy w Opisie Przedmiotu Zamodwienia dla czesci 4 podat sktad zestawow
naprawczych dla pomp wraz z podaniem numeréw katalogowych poszczegdinych
elementéw i takie elementy nalezy dostarczyé. W przypadku pompy B913-398N3
Zamawiajgcy nie dopuszcza dostawy elementéw zaworéw, muszg byé dostarczone zawory
zwrotne na ssaniu i ttoczeniu takie jak podano w OPZ.

Tam gdzie w OPZ dla czesci 4 Zamawiajacy podaje dla poszczegdinych pomp ,elementy
zaworu zwrotnego” tam dopuszcza dostawe poszczegdinych elementéw do tych zaworéw,

natomiast tam gdzie w OPZ podaje ,zawér zwrotny na ssaniu” lub ,zawér zwrotny na
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ttoczeniu” wraz z ich numerem katalogowym tam wymagane jest dostarczenie catego zaworu
zwrotnego a nie jego poszczegdlnych elementéw.

Pytanie nr 5

Czy wymagajg Panstwo wymiany korpusu pompy, czy gtowicy dozujgcej? Jesli ma byc
to korpus, prosimy o oznaczenie na zdjeciu ponizej, ktéra czesS¢ korpusu ma zostaé
wyceniona. Gilowica jest elementem eksploatacyjnym i powinna by¢é wymieniana
co 12 miesiecy.

Przyktadowe zdjecie gtowicy:

Odpowiedz na pytanie nr 5

W Opisie Przedmiotu Zaméwienia Zamawiajgcy wymaga dostarczenia zestawu gtowicy,
na rysunku oznaczone jako ,corpo pompa” — zawierajgcy: gtowica (,corpo pompa M ,AMS/T”
6X8 PVDF+FP+CE+RINFORZQO?”), o-ring, 4 szt. Srub z podktadkami i kapturkami gumowymi,
ptyta tylna stalowa, dolny filtr (,filtro di fondo”), zawor wiryskowy (,valvola iniezione”).

Zamawiajgcy dokonuje zmiany w opisie przedmiotu zaméwienia.

Pytanie nr 6
Czy pod hastem ,zestaw uszczelniajacy zaworéw ssawnego i ttocznego” rozumiejg Panstwo

przytgcza na weze ssawne i ttoczne? Na ponizszym zdjeciu oznaczytam przytagcze na waz

ttoczny:
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Odpowiedz na pytanie nr 6

Kompletny zestaw uszczelniajgcy zaworu ssawnego — w jego sklad wchodzi kit fissagio
tubo” i kit valvola aspirazione”.

Kompletny zestaw uszczelniajgcy zaworu ttlocznego — w jego sktad wchodzi kit fissagio
tubo” i kit valvola mandata”.

Zamawiajgcy dokonuje zmiany w opisie przedmiotu zamowienia.

ZMIANA ZAPROSZENIA

Zamawiajacy dokonuje zmiany Zaproszenia do skfadania ofert w nastepujacym

zakresie:

Zatacznik nr 1 do Zaproszenia — Opis przedmiotu zamoéwienia — pkt 2 Szczegotowy
przedmiot zamoéwienia z podzialem na czesci, dla czesci 2, skitad zestawu zostat
opisany w nastepujacy sposoéb:

,Skfad zestawu:

- kompletny zestaw uszczelniajgcy zaworu ttocznego pompy AMSMF zawierajgcy
LKit fissagio tubo” i kit valvola mandata”

- kompletny zestaw uszczelniajgcy zaworu ssawnego pompy AMSMF zawierajgcy
LKit fissagio tubo” i kit valvola aspirazione”

- zestaw gtowicy pompy AMSMF zawierajacy: gtowica (,corpo pompa M ,AMS/T” 6X8
PVDF+FP+CE+RINFORZO”), o-ring, 4 szt. srub z podktadkami i kapturkami gumowymi,
ptyta tylna stalowa, dolny filtr (,filtro di fondo”), zawér wtryskowy (,valvola iniezione”).

- membrana”.

ZAL ACZNIKI
1. NOWY Zatgcznik nr 1 do Zaproszenia — Opis przedmiotu zamoéwienia
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Odpowiedzi udzielone przez Zamawiajacego na skutek pytan zadanych przez
Wykonawcéw oraz wprowadzone zmiany maja charakter wiazacy i jako takie stanowig

integralng czes¢ Zaproszenia.

Wykonawcy sa zobowigzani uwzglednié wprowadzone zmiany podczas sporzadzania

oferty.
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