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Znak sprawy: ZUO/101/002/2018 )

Szczecin,(].(./;J stycznia 2018 r.
Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Sp. z 0.0.
ul. Czestawa 9

71-504 Szczecin
Wykonawcy uczestniczacy
w postepowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ustugi o wartosci zamdwienia ponizej kwot, o
ktorych mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zaméwien publicznych pn. Wykonanie
pomiarow emisyjnych Zaktadu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadéw w
Szczecinie.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 — dalej ,ustawa Pzp"), Zamawiajacy odpowiada
na pytania Wykonawcéw dotyczace tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéow
Zaméwienia (dalej: ,,SIWZ”) oraz dokonuje zmiany tresci SIWZ.

Pytanie nr 1

W nawigzaniu do ogtoszenia pn. "Wykonanie pomiaréw emisyjnych Zaktadu Termicznego
Unieszkodliwiania Odpadéw w Szczecinie" zawracamy sie z pro$bg o odpowiedz na pytanie:

1. Czy mogg Panstwo potwierdzi¢, ze w ramach zakresu prac zwigzanych z Tabela A
Zatgcznika 3 do Rozporzadzenia nalezy wykonaé pomiary kalibracyjne AMS (procedure
QAL2)?

Jezeli tak to czy nalezy je wykona tylko jeden raz dla kazdej z dwoch linii technologicznych
ZTUO oraz prosimy o informacje czy badania funkcjonalnosci AMS przeprowadzi na swoj
koszt Zamawiajgcy czy wykonawca pomiarow.

Odpowiedz na pytanie nr 1

W ramach wykonywania ustug zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zaméwienia nie nalezy
wykonywaé pomiaréw Kalibracyjnych AMS (procedury QAL2). Jednocze$nie Zamawiajacy
zastrzega, ze powyzsze stwierdzenie nie eliminuje obowigzku wykonania wszystkich
pomiaréw zawartych w tabeli w Rozdziale |l, pkt 3, ppkt 2) SIWZ.

Pytanie nr 2

W nawigzaniu do ogtoszenia pn. "Wykonanie pomiaréw emisyjnych Zaktadu Termicznego
Unieszkodliwiania Odpadéw w Szczecinie" zawracamy sie z prosbg o odpowiedZ na
watpliwos¢:

W punkcie 3.2 pomiar HCl podana jest metoda absorpcji promieniowania IR, metoda ta
dotyczy pomiarow wykonywanych stacjonarnym systemem pomiaréw emisji zanieczyszczen
(AMS) zainstalowanym na obiekcie.

Natomiast zgodnie z Tabelg B Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika
2014 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkoéci emisji oraz
pomiarow ilosci pobieranej wody, metodg referencyjng pomiaréw HCI jest norma PN-EN
1911 "Emisja ze Zrédet stacjonarnych. Oznaczanie stezenia masowego chlorkéw gazowych
wyrazonych jako HCI. Standardowa metoda odniesienia".
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Zwracamy Panstwa uwage, w przypadku pomiaréw HF podali Paristwo poprawnie metodyke
pomiaréw zgodnie z Tabelg B Rozporzadzenia, réwniez pomiar HCl powinien by¢ podany
zgodnie z zapisami Tabeli B Rozporzadzenia.

Odpowiedz na pytanie nr 2/zmiana tresci SIWZ

Zamawiajgcy dokonuje zmiany SIWZ.

W SIWZ w Rozdziale I, pkt 3, ppkt. 2) w wierszu 5, w kolumnie "Metodyka referencyjna”
zapis "absorpcja promieniowania IR" nalezy zamieni¢ na "norma PN-EN 1911".

Wyjasnienia tresci SIWZ i zmiany dokonane przez Zamawiajacego maja charakter
wiazacy i jako takie stanowig integralng czes¢ SIWZ.

Zatwierdzam:

PRY¥ZES ZARZADU
, e

(Kierownik Zamawiajgcego)

Zaktad Unieszkodliwianio Odpaddw Spotka z o. o. z siedzibg w Szczecinie, ul. Czestawa 9, 71-504 Szczecin, tel. 91 886 90 65, tel./fax 91 455
71 43, zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym Szczecin-Centrum, XIll Wydziat Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000381247, NiP 8513140503,
REGON 320959491, kapitaf zaktadowy wynosi 42 076 500 21, kapitaf wpfacony wynosi 42 076 500 zt. www.zuo.szczecin.pl



